PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W POLICACH
ul. Kresowa 14 tel.; 91 424 12 32 mail: psse.police@pis.gov.pl
72-010 Police fax : 91 312 20 32 www. pssepolice.pis.gov.pl
PS-HK-4415-40 /18 Police, dn. 28.06.2018 r.

»ZUMA?” s. c.

D. Kwapisz, M. Sulowski
ul. Podmiejska 5a
72-006 Mierzyn

Roczna ocena jako$ci wody (od 02.06.2017 r. do 02.06.2018 r.)
na pltywalni ,,H,0” w Mierzynie, ul. Topolowa 2

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z pozn.
zm.) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadac woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), po dokonaniu rocznej oceny
stwierdza, ze:
I. Woda doprowadzana na plywalni¢ pochodzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia speinia
wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
Ptywania wyposazona jest w | niecke basenowg udostepnianych do nauki ptywania dla niemowlat
i malych dzieci do lat 3, 4 natryski, z ktdérych dokonywano oceny jakosci wody zgodnie z
wymaganiem rozporzgdzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadac woda na plywalniach.
3. Ocena parametréw jakosci wody na ptywalni dokonywana byta przez zarzadzajacego ptywalnia w
wyniku;
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1) prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody, z uwzglednieniem jej udokumentowania,

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania wynikéw
pomiardw w zakresie pH, potencjatu redox, chloru wolnego, chloru zwigzanego,

4. Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byly przez zarzadzajacego:

I) zgodnie z ustalonym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Policach oraz
kazdorazowo w przypadku wystapienia sytuacji mogacej mie¢ wplyw na pogorszenie jakosci
wody na ptywalni, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii,

2) zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zalaezniku Nr 1 i Nr 2 do rozporzadzenia z
dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na
phywalniach.

~ zakres badan wykonywanych w laboratorium obejmowal: Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, ogolna liczba mikroorganizméw w 36 °C, gronkowce koagulazo-dodatnie,
Legionella sp., megtnosé, chloroform, £ THM, azotany, utlenialnosc.

— pomiary potencjatu redox. chloru wolnego i chloru zwiazanego dokonywatl przedstawiciel
laboratorium kazdorazowo z wykonywaniem badan mikrobiologicznych w miejscu i punkcie
pobierania probek, przy uzyciu miernika wyposazonego w elektrode Ag/AgCl 3,5 m KClI

3) zgodnie z wymagang czestotliwoscig okre$long w zatgezniku Nr 2 do rozporzadzenia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach z
zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w zataczniku Nr 4 do rozporzadzenia z



dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
phwalniach;

4) w laboratorium, posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, tj. Laboratorium
POLCARGO INTERNATIONAL Sp. z o.0. Dzial Laboratorium Pracownia Analiz
Mikrobiologicznych, ul. Henryka Poboznego 5, 70-900 Szczecin 2, skr. Poczt. 633.

5. Zarzadzajacy plywalnia przekazywal terminowo Paistwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Policach wyniki badan wraz ze wskazaniem dziatan naprawczych w przypadku,
gdy woda niespetniana wymagan okreslonych w zatgczniku Nr 1 i Nr 2 do rozporzadzenia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach.

Po analizie uzyskanych wynikéw badan jakosci wody na ptywalni ,H,O” mieszczacej sig w
Mierzynie przy ul. Topolowej 2 raportowanego okresu ocenia sig, ze kapiacy sie korzystali z wody o
dobrych parametrach jakosci. Nalezy jednak zauwazy¢, iz incydentalnie wystgpowaly przekroczenia
parametrow mikrobiologicznych, tj.: ogdlnej liczby mikroorganizméw tworzacych kolonie w 1ml
wody po 48h inkubacji w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji. W
zwiazku z powyzszymi przekroczeniami parametrow zarzadzajacy ptywalnia przeprowadzal
odpowiednie dziatania naprawcze oraz potwierdzal ich skuteczno$¢ wynikami badafn zgodnymi z
obowigzujacymi wymaganiami dotyczacymi jakosci wody na ptywalniach.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach majgc na uwadze powyzsza analize
stwierdza, ze zarzadca, tj. .ZUMA” s. ¢. D. Kwapisz, M. Sutowski, ul. Podmiejska 5a w Mierzynie,
prowadzit ocene jakosci wody na plywalni H,O zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow
oraz w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne 0sob korzystajacych z ptywalni.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badan i pomiaréw, wykonywanych zaréwno przez zarzadcg
plywalni, jak réwniez przedstawicieli Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach,
a takze biorac pod uwage skuteczno$é podejmowanych przez zarzadceg ptywalni dziataf naprawczych,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach stwierdza, ze woda na ptywalni ,H,O”, w tym
doprowadzana na plywalnie spelnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreslone w
zalacznikach Nr | i 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywolanego rozporzadzenia zarzadzajacy plywalnia
w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej,
informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakosci wody na ptywalni dokonanej przez wiasciwego
inspektora sanitarnego.
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